
Esquema orientativo de conexión · Hoymiles HIT Trifásico
Autoconsumo híbrido con batería de baja tensión y medida de red

CAMPO FV

Strings según SKU

y reparto MPPT

PROTECCIÓN DC

Fusibles gPV

SPD tipo II

INVERSOR HIT

Trifásico

G3 LED / G3S LCD

PROTECCIÓN AC

Magnetotérmico

Diferencial tipo A

CUADRO / RED

400 V · 3L/N/PE

Cargas generalesDC DC AC AC

BANCO LB-G3

LB6 o LB16

CAN + embarrados

BAT

MEDIDA DE RED

Meter / TC

según esquema

RS485 / TC
COM

DTS

S-Miles Cloud

Wi-Fi / LAN

COM

SALIDA EPS

Cargas críticas

circuito opcional

AC EPS

Potencia DC Potencia AC Batería Comunicación / medida

Esquema orientativo de preventa. El instalador habilitado debe verificar secciones, selectividad, puesta a tierra, coeficiente térmico y Voc a la temperatura mínima del emplazamiento, normativa aplicable y configuración del fabricante. La salida
EPS trifásico es opcional y requiere proyecto de cargas y protecciones propio. CuencaSolar · 10-09-2026


